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Appareils de mesure de niveau SITRANS L
Mesure de niveau continue - Transmetteur radar

SITRANS LR200

. Schémas de connexion

Connecter les cables
aux borniers tel
qu'illustré : la polarité
est indiquée

sur le bornier.

N Blindage réservé aux versions HART et
PROFIBUS PA sécurité intrinséque.

presse-étoupe

Remarques :
1. Les bornes CC doivent étre alimentées par une source SELV (source basse tension externe), en accord avec la norme IEC -1010-1 Annexe H.

2. Isoler tous les cablages en tenant compte des tensions d’entrée.

3. Utiliser des cables paire blindée / torsadée (cable jauge 14-22) pour la version HART.

4. Des cébles et des conduits séparés peuvent étre nécessaires pour garantir la conformité avec les consignes de cablage ou les normes électriques.
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